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PYTANIA OFERENTOW - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO
"l

W postepowaniu przetargowym na: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Turze Pole
— etap Il Zmiennica wspétfinansowanego z programu PROW 2007-2013, dziatanie 321
Podstawowe Ustugi dla Gospodarki Ludnos$ci Wiejskiej oraz zadania pn. Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gorki.

Zamawiajacy przytacza w catosci zapytania skierowane do Zamawiajacego z wnioskami o
wyjasnienie zapisow SIWZ. Odpowiedzi na przestane zapytania udzielane sg sukcesywnie przez
Zamawiajgcego i zamieszczane na stronie internetowej w dziale przetargi. Odpowiedzi stanowig

materiat uzupetniajacy i pomocniczy w interpretacji materiatéw przetargowych.

Pytanie 1:

Prosz¢ o zamieszczenie na stronie internetowej czesci opisowej uzgodnien dot. kanalizacji w
Zmiennicy.

Odpowiedz na pytanie 1

Zamawiajacy zamieszcza opis techniczny z uzgodnieniami i decyzje o warunkach zabudowy
dotyczace kanalizacji w Zmiennicy.

Pytanie 2 :
Prosz¢ o zamieszczenie na stronie internetowej projektow przepompowni P1 i P2 w Zmiennicy.

Odpowiedz na pytanie 2

Przepompownia sciekow P11 P2 w Zmiennicy — zastosowac typowe rozwigzania przepompowni
$ciekow z HDPE 01000 mm zgodnie z opisem w pozycjach przedmiaru robot.

Pytanie 3 :

Czy Zamawiajacy posiada wazne pozwolenia na budowg?

Odpowiedz na pytanie 3

Zamawiajacy posiada wazne pozwolenie na budowe.

Pytanie 4 :

Prosze o zamieszczenie na stronie internetowej opisu/charakterystyki rury wydmuchowej (oraz
zaworu wydmuchowego).



Odpowiedz na pytanie 4

Rur.¢ ochronng i saczek wechowy wykona¢ wg zataczonego rysunku. Srednica rury ochronnej wg
projektu budowlanego. Sgezek wechowy 83240 mm. W drogach utwardzonych zakoficzenie
saczka wechowego skrzynka uliczng wg zataczonego rysunku. W terenach zielonych saczek

wechowy wyprowadzi¢ 0.6 + 0,8 m nad teren i przymocowaé do zelbetowego stupka
oznacznikowego.

Pytanie 5 :

Zgodnie z SST ,,Przylgcz kablowy do przepompowni $ciekéw wykonany zostanie przez dostawce
energii elektrycznej na podstawie zawartej umowy przez Inwestora”. Brak jest natomiast

informacji dot. instalacji zalicznikowej. Czy wykonanie instalacji zalicznikowej nalezy ujaé w
wycenie?

Odpowiedz na pytanie 5
Pozycje przedmiaru robét dotyczace montazu przepompowni $ciekéw obejmuja rowniez montaz

instalacji elektrycznej zalicznikowej (podtaczenia pomp szaf sterowniczych, sterowania) wg
rozwigzan dostawcy przepompowni i winny by¢ ujete w ofercie.
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